
１　基本方針

　　水道水質検査の適正化と透明性を確保するため、水道水質検査計画を策定し、この計画

　にしたがって水質検査を実施します。

　（１）検査地点は、水質基準が適用される給水栓及び水源とします。  

　（２）検査項目は、水道法で検査が義務づけられている水質基準項目等とします。

　（３）検査項目及び検査頻度については、別添令和２年度浄水水質検査計画表（別表１）

　　のとおりとします。

　　　給水栓では、水道法に基づき、色、濁り及び遊離残留塩素濃度の検査（水道法施行規

　　則第１５条第１項第１号ーイ）については、１日１回行います。

　　　また、一般細菌、大腸菌、塩化物イオン、有機物、ｐＨ、味、臭気、色度及び濁度等

　（水道法施行規則第１５条第１項第３号ーイ）の検査は、月１回行います。

　　　その他の項目検査については、別添令和２年度浄水水質検査計画表（別表１）に掲げ

　　る検査頻度により行います。

２　水道施設の概要

　（１）瑞穂市上水道

　　＜施設＞

　　　深井戸

　　　各浄水場内に設置する揚水ポンプで揚水後、塩素消毒を行い給水します。

　　＜給水状況＞

　　※計画１日最大給水量以外の数値は、平成３０年度末の数値です。

　　＜浄水施設の概要＞

     ＜浄水施設位置図＞

　　　　別図参照

１日最大給水量

１人１日平均給水量

１日平均給水量

馬場水源地 瑞穂市馬場上光町

本田水源地 瑞穂市本田

宮田水源地

瑞穂市別府

瑞穂市宮田

牛牧水源地 塩素滅菌のみ瑞穂市牛牧

１２０ｍ　４号井

１２０ｍ　３号井

１３０ｍ　１号井
地下水

水源地名

別府水源地

浄水処理方法

塩素滅菌のみ

所在地 原水の種類

瑞穂市全域、大垣市墨俣町さい川、さい川堤外地の一部

安八郡神戸町大字柳瀬の一部、大字斉田の一部

２４，３００㎥

給水区域

給水人口

計画１日最大給水量

４６，８７０人

地下水

地下水

地下水

塩素滅菌のみ

塩素滅菌のみ地下水

令和２年度　瑞穂市水質検査計画

塩素滅菌のみ古橋水源地 瑞穂市古橋 地下水 １５０ｍ　　　　

１２０ｍ　７号井

１３０ｍ　２号井

１８，６１７㎥

１６，８７６㎥

塩素滅菌のみ

　　０．３６㎥

呂久水源地 神戸町大字斉田 地下水 １４５ｍ　　　　

塩素滅菌のみ

２００ｍ　５号井

１２０ｍ　６号井

２５０ｍ　８号井



３　水道の原水及び浄水の水質状況及び水質管理上留意すべき事項

　　原水は、地下１２０ｍから２５０ｍまでの深井戸で、水質は良好。水源の周辺に汚染源

　はなく、汚染原因は特にありません。原水の水質が良好のため浄水方法は、消毒のみです。

　管路は、ダクタイル鋳鉄管と硬質塩化ビニル管、配水ポリエチレン管、鋼管等です。

４　水質検査を行う項目、採水地点、採水頻度及びその理由

　　水質検査を行う項目、採水地点、採水頻度及びその理由は、令和２年度浄水水質検査計

　画表（別表１）、令和２年度原水水質検査計画表（別表２）に記載。

５　臨時水質検査に関する事項

　　臨時の水質検査は、次の場合に行う。

　　①水源の水質が著しく悪化したとき。

　　②水源に異常があったとき。

　　③水道利用者で消化器系感染症が流行したとき。

　　④浄水過程に異常があったとき。

　　⑤配水管の大規模な工事をしたとき。

　　⑥その他水道施設が著しく汚染された恐れがあるとき。

６　水質検査の方法

　　水道法第２０条第１項及び同法施行規則第１５条に基づく浄水水質検査及びクリプトス

　ポリジウム対策指針等に基づく原水水質検査については、水道法第２０条に基づく登録検

　査機関に委託し実施します。

７　水質検査の委託の範囲

　　試料の採水及び運搬、水質検査（臨時水質検査含む。）は、登録検査機関に委託します。

８　委託した検査の実施状況の確認方法

　（１）検査結果の根拠となる資料の確認等により検査機関の検査状況を把握します。

　（２）外部精度管理調査結果や内部精度管理の情報を取得し、また、水質基準項目の品質

　　管理の認証取得やそれに類する取組状況に関する書類（水道ＧＬＰ、ＩＳＯ／ＩＥＣ１

　　７０２５等）により、登録検査機関の技術能力の把握に努めます。

９　水質検査計画及び検査結果の公表

　　令和２年度の水質検査計画は、ホームページ等に掲載して公表します。令和元年度の検

　査結果についても、ホームページ等に掲載して公表します。利用者からの質問、意見等に

　ついては、電子メールや電話などで担当者が受付けし、お答えします。

１０　関係機関との連携等

　（１）水質検査委託検査機関から検査結果の報告があった際には、直ちにその結果を評価

　　します。また、不適項目があった場合には、その原因究明に努める等適切に対処します。

　　なお、その際必要に応じ、保健所、委託検査機関から指導、助言を受けながら実施しま

　　す。

　（２）年間の水質検査結果が判明した時点で、結果を総合的に判断し、必要に応じ水質検

　　査計画の見直し等を行います。

　（３）水質検査計画に基づく検査の実施等については、委託検査機関と連携を図り実施し

　　ます。

　（４）水源周辺地域において、水質汚染事故の発生を認めた場合には、保健所に情報提供

　　するとともに、必要な浄水処理を行います。



令和２年度　浄水水質検査計画表　（別表１）

水道事業名

浄水場名

採水の場所（住所及び施設名）

水源種別

浄水方法

水質検査委託機関名称

水質基準項目 検査回数 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 年間 根　      拠 　※１　

1 一般細菌 毎月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12 毎月検査省略不可

2 大腸菌 毎月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12 毎月検査省略不可

3 カドミウム及びその化合物 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 4 予備水源１箇所を常時水源としたため。

4 水銀及びその化合物 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 4 予備水源１箇所を常時水源としたため。

5 セレン及びその化合物 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 4 予備水源１箇所を常時水源としたため。

6 鉛及びその化合物 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 4 予備水源１箇所を常時水源としたため。

7 ヒ素及びその化合物 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 4 予備水源１箇所を常時水源としたため。

8 六価クロム化合物 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 4 予備水源１箇所を常時水源としたため。

9 亜硝酸態窒素 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 4 H26年4月1日から追加

10 シアン化物イオン及び塩化シアン 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 4 3ヶ月に1回省略不可

11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 4 予備水源１箇所を常時水源としたため。

12 フッ素及びその化合物 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 4 予備水源１箇所を常時水源としたため。

13 ホウ素及びその化合物 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 4 予備水源１箇所を常時水源としたため。

14 四塩化炭素 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 4 予備水源１箇所を常時水源としたため。

15 １・４－ジオキサン 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 4 予備水源１箇所を常時水源としたため。

16
シス－１・２－ジクロロエチレン及
びトランス－１・２－ジクロロエチ

3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 4 予備水源１箇所を常時水源としたため。

17 ジクロロメタン 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 4 予備水源１箇所を常時水源としたため。

18 テトラクロロエチレン 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 4 予備水源１箇所を常時水源としたため。

19 トリクロロエチレン 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 4 予備水源１箇所を常時水源としたため。

20 ベンゼン 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 4 予備水源１箇所を常時水源としたため。

21 塩素酸 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 4 3ヶ月に1回省略不可

22 クロロ酢酸 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 4 3ヶ月に1回省略不可

23 クロロホルム 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 4 3ヶ月に1回省略不可

24 ジクロロ酢酸 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 4 3ヶ月に1回省略不可

25 ジブロモクロロメタン 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 4 3ヶ月に1回省略不可

26 臭素酸 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 4 3ヶ月に1回省略不可

27

総トリハロメタン（クロロホルム、
ジブロモクロロメタン、ブロモジク
ロロメタン及びブロモホルムのそれ
ぞれの濃度の総和）

3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 4 3ヶ月に1回省略不可

28 トリクロロ酢酸 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 4 3ヶ月に1回省略不可

29 ブロモジクロロメタン 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 4 3ヶ月に1回省略不可

30 ブロモホルム 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 4 3ヶ月に1回省略不可

31 ホルムアルデヒド 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 4 3ヶ月に1回省略不可

32 亜鉛及びその化合物 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 4 予備水源１箇所を常時水源としたため。

33 アルミニウム及びその化合物 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 4 予備水源１箇所を常時水源としたため。

34 鉄及びその化合物 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 4 予備水源１箇所を常時水源としたため。

35 銅及びその化合物 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 4 予備水源１箇所を常時水源としたため。

36 ナトリウム及びその化合物 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 4 予備水源１箇所を常時水源としたため。

37 マンガン及びその化合物 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 4 予備水源１箇所を常時水源としたため。

38 塩化物イオン 毎月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12 毎月検査省略不可

39 カルシウム、マグネシウム等 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 4 予備水源１箇所を常時水源としたため。

40 蒸発残留物 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 4 予備水源１箇所を常時水源としたため。

41 陰イオン界面活性剤 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 4 予備水源１箇所を常時水源としたため。

42 ジェオスミン 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 4 予備水源１箇所を常時水源としたため。

43 ２－メチルイソボルネオール 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 4 予備水源１箇所を常時水源としたため。

44 非イオン界面活性剤 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 4 予備水源１箇所を常時水源としたため。

45 フェノール類 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 4 予備水源１箇所を常時水源としたため。

46 有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量） 毎月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12 毎月検査省略不可

47 ｐＨ値 毎月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12 毎月検査省略不可

48 味 毎月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12 毎月検査省略不可

49 臭気 毎月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12 毎月検査省略不可

50 色度 毎月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12 毎月検査省略不可

51 濁度 毎月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12 毎月検査省略不可

項目数 9 9 51 9 9 51 9 9 51 9 9 51

※１　検査回数省略場合は根拠を記入。

　株式会社総合保健センター

　瑞穂市上水道

　別府水源地（浄水場）

　瑞穂市祖父江

　塩素滅菌のみ

　地下水



令和２年度　浄水水質検査計画表　（別表１）

水道事業名

浄水場名

採水の場所（住所及び施設名）

水源種別

浄水方法

水質検査委託機関名称

水質基準項目 検査回数 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 年間 根　      拠 　※１　

1 一般細菌 毎月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12 毎月検査省略不可

2 大腸菌 毎月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12 毎月検査省略不可

3 カドミウム及びその化合物 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 4 3ヶ月に1回省略不可

4 水銀及びその化合物 年1回 ○ 1 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため

5 セレン及びその化合物 年1回 ○ 1 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため

6 鉛及びその化合物 年1回 ○ 1 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため

7 ヒ素及びその化合物 年1回 ○ 1 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため

8 六価クロム化合物 年1回 ○ 1 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため

9 亜硝酸態窒素 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 4 H26年4月1日から追加

10 シアン化物イオン及び塩化シアン 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 4 3ヶ月に1回省略不可

11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 4 3ヶ月に1回省略不可

12 フッ素及びその化合物 年1回 ○ 1 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため

13 ホウ素及びその化合物 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 4 3ヶ月に1回省略不可

14 四塩化炭素 年1回 ○ 1 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため

15 １・４－ジオキサン 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 4 3ヶ月に1回省略不可

16
シス－１・２－ジクロロエチレン及
びトランス－１・２－ジクロロエチ

3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 4 3ヶ月に1回省略不可

17 ジクロロメタン 年1回 ○ 1 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため

18 テトラクロロエチレン 年1回 ○ 1 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため

19 トリクロロエチレン 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 4 3ヶ月に1回省略不可

20 ベンゼン 年1回 ○ 1 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため

21 塩素酸 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 4 3ヶ月に1回省略不可

22 クロロ酢酸 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 4 3ヶ月に1回省略不可

23 クロロホルム 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 4 3ヶ月に1回省略不可

24 ジクロロ酢酸 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 4 3ヶ月に1回省略不可

25 ジブロモクロロメタン 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 4 3ヶ月に1回省略不可

26 臭素酸 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 4 3ヶ月に1回省略不可

27

総トリハロメタン（クロロホルム、
ジブロモクロロメタン、ブロモジク
ロロメタン及びブロモホルムのそれ
ぞれの濃度の総和）

3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 4 3ヶ月に1回省略不可

28 トリクロロ酢酸 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 4 3ヶ月に1回省略不可

29 ブロモジクロロメタン 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 4 3ヶ月に1回省略不可

30 ブロモホルム 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 4 3ヶ月に1回省略不可

31 ホルムアルデヒド 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 4 3ヶ月に1回省略不可

32 亜鉛及びその化合物 年1回 ○ 1 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため

33 アルミニウム及びその化合物 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 4 3ヶ月に1回省略不可

34 鉄及びその化合物 年1回 ○ 1 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため

35 銅及びその化合物 年1回 ○ 1 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため

36 ナトリウム及びその化合物 年1回 ○ 1 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため

37 マンガン及びその化合物 年1回 ○ 1 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため

38 塩化物イオン 毎月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12 毎月検査省略不可

39 カルシウム、マグネシウム等 年1回 ○ 1 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため

40 蒸発残留物 年1回 ○ 1 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため

41 陰イオン界面活性剤 年1回 ○ 1 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため

42 ジェオスミン 年1回 ○ 1 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため

43 ２－メチルイソボルネオール 年1回 ○ 1 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため

44 非イオン界面活性剤 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 4 3ヶ月に1回省略不可

45 フェノール類 年1回 ○ 1 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため

46 有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量） 毎月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12 毎月検査省略不可

47 ｐＨ値 毎月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12 毎月検査省略不可

48 味 毎月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12 毎月検査省略不可

49 臭気 毎月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12 毎月検査省略不可

50 色度 毎月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12 毎月検査省略不可

51 濁度 毎月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12 毎月検査省略不可

項目数 9 9 30 9 9 51 9 9 30 9 9 30

※１　検査回数省略場合は根拠を記入。

　株式会社総合保健センター

　瑞穂市上水道

　本田水源地（浄水場）

　瑞穂市本田

　塩素滅菌のみ

　地下水



令和２年度　浄水水質検査計画表　（別表１）

水道事業名

浄水場名

採水の場所（住所及び施設名）

水源種別

浄水方法

水質検査委託機関名称

水質基準項目 検査回数 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 年間 根　      拠 　※１　

1 一般細菌 毎月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12 毎月検査省略不可

2 大腸菌 毎月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12 毎月検査省略不可

3 カドミウム及びその化合物 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 4 3ヶ月に1回省略不可

4 水銀及びその化合物 年1回 ○ 1 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため

5 セレン及びその化合物 年1回 ○ 1 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため

6 鉛及びその化合物 年1回 ○ 1 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため

7 ヒ素及びその化合物 年1回 ○ 1 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため

8 六価クロム化合物 年1回 ○ 1 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため

9 亜硝酸態窒素 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 4 H26年4月1日から追加

10 シアン化物イオン及び塩化シアン 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 4 3ヶ月に1回省略不可

11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 4 3ヶ月に1回省略不可

12 フッ素及びその化合物 年1回 ○ 1 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため

13 ホウ素及びその化合物 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 4 3ヶ月に1回省略不可

14 四塩化炭素 年1回 ○ 1 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため

15 １・４－ジオキサン 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 4 3ヶ月に1回省略不可

16
シス－１・２－ジクロロエチレン及
びトランス－１・２－ジクロロエチ

3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 4 3ヶ月に1回省略不可

17 ジクロロメタン 年1回 ○ 1 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため

18 テトラクロロエチレン 年1回 ○ 1 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため

19 トリクロロエチレン 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 4 3ヶ月に1回省略不可

20 ベンゼン 年1回 ○ 1 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため

21 塩素酸 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 4 3ヶ月に1回省略不可

22 クロロ酢酸 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 4 3ヶ月に1回省略不可

23 クロロホルム 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 4 3ヶ月に1回省略不可

24 ジクロロ酢酸 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 4 3ヶ月に1回省略不可

25 ジブロモクロロメタン 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 4 3ヶ月に1回省略不可

26 臭素酸 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 4 3ヶ月に1回省略不可

27

総トリハロメタン（クロロホルム、
ジブロモクロロメタン、ブロモジク
ロロメタン及びブロモホルムのそれ
ぞれの濃度の総和）

3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 4 3ヶ月に1回省略不可

28 トリクロロ酢酸 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 4 3ヶ月に1回省略不可

29 ブロモジクロロメタン 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 4 3ヶ月に1回省略不可

30 ブロモホルム 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 4 3ヶ月に1回省略不可

31 ホルムアルデヒド 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 4 3ヶ月に1回省略不可

32 亜鉛及びその化合物 年1回 ○ 1 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため

33 アルミニウム及びその化合物 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 4 3ヶ月に1回省略不可

34 鉄及びその化合物 年1回 ○ 1 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため

35 銅及びその化合物 年1回 ○ 1 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため

36 ナトリウム及びその化合物 年1回 ○ 1 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため

37 マンガン及びその化合物 年1回 ○ 1 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため

38 塩化物イオン 毎月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12 毎月検査省略不可

39 カルシウム、マグネシウム等 年1回 ○ 1 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため

40 蒸発残留物 年1回 ○ 1 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため

41 陰イオン界面活性剤 年1回 ○ 1 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため

42 ジェオスミン 年1回 ○ 1 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため

43 ２－メチルイソボルネオール 年1回 ○ 1 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため

44 非イオン界面活性剤 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 4 3ヶ月に1回省略不可

45 フェノール類 年1回 ○ 1 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため

46 有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量） 毎月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12 毎月検査省略不可

47 ｐＨ値 毎月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12 毎月検査省略不可

48 味 毎月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12 毎月検査省略不可

49 臭気 毎月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12 毎月検査省略不可

50 色度 毎月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12 毎月検査省略不可

51 濁度 毎月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12 毎月検査省略不可

項目数 9 9 30 9 9 51 9 9 30 9 9 30

※１　検査回数省略場合は根拠を記入。

　株式会社総合保健センター

　瑞穂市上水道

　馬場水源地（浄水場）

　瑞穂市馬場上光町

　塩素滅菌のみ

　地下水



令和２年度　浄水水質検査計画表　（別表１）

水道事業名

浄水場名

採水の場所（住所及び施設名）

水源種別

浄水方法

水質検査委託機関名称

水質基準項目 検査回数 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 年間 根　      拠 　※１　

1 一般細菌 毎月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12 毎月検査省略不可

2 大腸菌 毎月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12 毎月検査省略不可

3 カドミウム及びその化合物 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 4 3ヶ月に1回省略不可

4 水銀及びその化合物 年1回 ○ 1 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため

5 セレン及びその化合物 年1回 ○ 1 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため

6 鉛及びその化合物 年1回 ○ 1 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため

7 ヒ素及びその化合物 年1回 ○ 1 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため

8 六価クロム化合物 年1回 ○ 1 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため

9 亜硝酸態窒素 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 4 H26年4月1日から追加

10 シアン化物イオン及び塩化シアン 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 4 3ヶ月に1回省略不可

11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 4 3ヶ月に1回省略不可

12 フッ素及びその化合物 年1回 ○ 1 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため

13 ホウ素及びその化合物 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 4 3ヶ月に1回省略不可

14 四塩化炭素 年1回 ○ 1 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため

15 １・４－ジオキサン 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 4 3ヶ月に1回省略不可

16
シス－１・２－ジクロロエチレン及
びトランス－１・２－ジクロロエチ

3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 4 3ヶ月に1回省略不可

17 ジクロロメタン 年1回 ○ 1 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため

18 テトラクロロエチレン 年1回 ○ 1 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため

19 トリクロロエチレン 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 4 3ヶ月に1回省略不可

20 ベンゼン 年1回 ○ 1 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため

21 塩素酸 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 4 3ヶ月に1回省略不可

22 クロロ酢酸 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 4 3ヶ月に1回省略不可

23 クロロホルム 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 4 3ヶ月に1回省略不可

24 ジクロロ酢酸 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 4 3ヶ月に1回省略不可

25 ジブロモクロロメタン 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 4 3ヶ月に1回省略不可

26 臭素酸 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 4 3ヶ月に1回省略不可

27

総トリハロメタン（クロロホルム、
ジブロモクロロメタン、ブロモジク
ロロメタン及びブロモホルムのそれ
ぞれの濃度の総和）

3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 4 3ヶ月に1回省略不可

28 トリクロロ酢酸 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 4 3ヶ月に1回省略不可

29 ブロモジクロロメタン 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 4 3ヶ月に1回省略不可

30 ブロモホルム 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 4 3ヶ月に1回省略不可

31 ホルムアルデヒド 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 4 3ヶ月に1回省略不可

32 亜鉛及びその化合物 年1回 ○ 1 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため

33 アルミニウム及びその化合物 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 4 3ヶ月に1回省略不可

34 鉄及びその化合物 年1回 ○ 1 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため

35 銅及びその化合物 年1回 ○ 1 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため

36 ナトリウム及びその化合物 年1回 ○ 1 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため

37 マンガン及びその化合物 年1回 ○ 1 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため

38 塩化物イオン 毎月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12 毎月検査省略不可

39 カルシウム、マグネシウム等 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 4 追加項目

40 蒸発残留物 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 4 追加項目

41 陰イオン界面活性剤 年1回 ○ 1 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため

42 ジェオスミン 年1回 ○ 1 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため

43 ２－メチルイソボルネオール 年1回 ○ 1 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため

44 非イオン界面活性剤 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 4 3ヶ月に1回省略不可

45 フェノール類 年1回 ○ 1 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため

46 有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量） 毎月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12 毎月検査省略不可

47 ｐＨ値 毎月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12 毎月検査省略不可

48 味 毎月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12 毎月検査省略不可

49 臭気 毎月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12 毎月検査省略不可

50 色度 毎月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12 毎月検査省略不可

51 濁度 毎月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12 毎月検査省略不可

項目数 9 9 32 9 9 51 9 9 32 9 9 32

※１　検査回数省略場合は根拠を記入。

　株式会社総合保健センター

　瑞穂市上水道

　牛牧水源地（浄水場）

　瑞穂市牛牧

　塩素滅菌のみ

　地下水



令和２年度　浄水水質検査計画表　（別表１）

水道事業名

浄水場名

採水の場所（住所及び施設名）

水源種別

浄水方法

水質検査委託機関名称

水質基準項目 検査回数 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 年間 根　      拠 　※１　

1 一般細菌 毎月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12 毎月検査省略不可

2 大腸菌 毎月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12 毎月検査省略不可

3 カドミウム及びその化合物 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 4 3ヶ月に1回省略不可

4 水銀及びその化合物 年1回 ○ 1 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため

5 セレン及びその化合物 年1回 ○ 1 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため

6 鉛及びその化合物 年1回 ○ 1 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため

7 ヒ素及びその化合物 年1回 ○ 1 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため

8 六価クロム化合物 年1回 ○ 1 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため

9 亜硝酸態窒素 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 4 H26年4月1日から追加

10 シアン化物イオン及び塩化シアン 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 4 3ヶ月に1回省略不可

11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 4 3ヶ月に1回省略不可

12 フッ素及びその化合物 年1回 ○ 1 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため

13 ホウ素及びその化合物 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 4 3ヶ月に1回省略不可

14 四塩化炭素 年1回 ○ 1 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため

15 １・４－ジオキサン 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 4 3ヶ月に1回省略不可

16
シス－１・２－ジクロロエチレン及
びトランス－１・２－ジクロロエチ

3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 4 3ヶ月に1回省略不可

17 ジクロロメタン 年1回 ○ 1 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため

18 テトラクロロエチレン 年1回 ○ 1 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため

19 トリクロロエチレン 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 4 3ヶ月に1回省略不可

20 ベンゼン 年1回 ○ 1 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため

21 塩素酸 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 4 3ヶ月に1回省略不可

22 クロロ酢酸 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 4 3ヶ月に1回省略不可

23 クロロホルム 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 4 3ヶ月に1回省略不可

24 ジクロロ酢酸 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 4 3ヶ月に1回省略不可

25 ジブロモクロロメタン 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 4 3ヶ月に1回省略不可

26 臭素酸 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 4 3ヶ月に1回省略不可

27

総トリハロメタン（クロロホルム、
ジブロモクロロメタン、ブロモジク
ロロメタン及びブロモホルムのそれ
ぞれの濃度の総和）

3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 4 3ヶ月に1回省略不可

28 トリクロロ酢酸 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 4 3ヶ月に1回省略不可

29 ブロモジクロロメタン 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 4 3ヶ月に1回省略不可

30 ブロモホルム 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 4 3ヶ月に1回省略不可

31 ホルムアルデヒド 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 4 3ヶ月に1回省略不可

32 亜鉛及びその化合物 年1回 ○ 1 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため

33 アルミニウム及びその化合物 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 4 3ヶ月に1回省略不可

34 鉄及びその化合物 年1回 ○ 1 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため

35 銅及びその化合物 年1回 ○ 1 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため

36 ナトリウム及びその化合物 年1回 ○ 1 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため

37 マンガン及びその化合物 年1回 ○ 1 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため

38 塩化物イオン 毎月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12 毎月検査省略不可

39 カルシウム、マグネシウム等 年1回 ○ 1 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため

40 蒸発残留物 年1回 ○ 1 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため

41 陰イオン界面活性剤 年1回 ○ 1 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため

42 ジェオスミン 年1回 ○ 1 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため

43 ２－メチルイソボルネオール 年1回 ○ 1 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため

44 非イオン界面活性剤 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 4 3ヶ月に1回省略不可

45 フェノール類 年1回 ○ 1 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため

46 有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量） 毎月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12 毎月検査省略不可

47 ｐＨ値 毎月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12 毎月検査省略不可

48 味 毎月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12 毎月検査省略不可

49 臭気 毎月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12 毎月検査省略不可

50 色度 毎月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12 毎月検査省略不可

51 濁度 毎月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12 毎月検査省略不可

項目数 9 9 30 9 9 51 9 9 30 9 9 30

※１　検査回数省略場合は根拠を記入。

　株式会社総合保健センター

　瑞穂市上水道

　宮田水源地（浄水場）

　瑞穂市居倉

　塩素滅菌のみ

　地下水



令和２年度　浄水水質検査計画表　（別表１）

水道事業名

浄水場名

採水の場所（住所及び施設名）

水源種別

浄水方法

水質検査委託機関名称

水質基準項目 検査回数 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 年間 根　      拠 　※１　

1 一般細菌 毎月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12 毎月検査省略不可

2 大腸菌 毎月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12 毎月検査省略不可

3 カドミウム及びその化合物 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 4 3ヶ月に1回省略不可

4 水銀及びその化合物 年1回 ○ 1 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため

5 セレン及びその化合物 年1回 ○ 1 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため

6 鉛及びその化合物 年1回 ○ 1 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため

7 ヒ素及びその化合物 年1回 ○ 1 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため

8 六価クロム化合物 年1回 ○ 1 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため

9 亜硝酸態窒素 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 4 H26年4月1日から追加

10 シアン化物イオン及び塩化シアン 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 4 3ヶ月に1回省略不可

11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 4 3ヶ月に1回省略不可

12 フッ素及びその化合物 年1回 ○ 1 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため

13 ホウ素及びその化合物 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 4 3ヶ月に1回省略不可

14 四塩化炭素 年1回 ○ 1 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため

15 １・４－ジオキサン 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 4 3ヶ月に1回省略不可

16
シス－１・２－ジクロロエチレン及
びトランス－１・２－ジクロロエチ

3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 4 3ヶ月に1回省略不可

17 ジクロロメタン 年1回 ○ 1 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため

18 テトラクロロエチレン 年1回 ○ 1 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため

19 トリクロロエチレン 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 4 3ヶ月に1回省略不可

20 ベンゼン 年1回 ○ 1 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため

21 塩素酸 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 4 3ヶ月に1回省略不可

22 クロロ酢酸 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 4 3ヶ月に1回省略不可

23 クロロホルム 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 4 3ヶ月に1回省略不可

24 ジクロロ酢酸 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 4 3ヶ月に1回省略不可

25 ジブロモクロロメタン 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 4 3ヶ月に1回省略不可

26 臭素酸 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 4 3ヶ月に1回省略不可

27

総トリハロメタン（クロロホルム、
ジブロモクロロメタン、ブロモジク
ロロメタン及びブロモホルムのそれ
ぞれの濃度の総和）

3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 4 3ヶ月に1回省略不可

28 トリクロロ酢酸 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 4 3ヶ月に1回省略不可

29 ブロモジクロロメタン 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 4 3ヶ月に1回省略不可

30 ブロモホルム 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 4 3ヶ月に1回省略不可

31 ホルムアルデヒド 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 4 3ヶ月に1回省略不可

32 亜鉛及びその化合物 年1回 ○ 1 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため

33 アルミニウム及びその化合物 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 4 3ヶ月に1回省略不可

34 鉄及びその化合物 年1回 ○ 1 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため

35 銅及びその化合物 年1回 ○ 1 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため

36 ナトリウム及びその化合物 年1回 ○ 1 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため

37 マンガン及びその化合物 年1回 ○ 1 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため

38 塩化物イオン 毎月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12 毎月検査省略不可

39 カルシウム、マグネシウム等 年1回 ○ 1 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため

40 蒸発残留物 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 4 追加項目

41 陰イオン界面活性剤 年1回 ○ 1 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため

42 ジェオスミン 年1回 ○ 1 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため

43 ２－メチルイソボルネオール 年1回 ○ 1 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため

44 非イオン界面活性剤 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 4 3ヶ月に1回省略不可

45 フェノール類 年1回 ○ 1 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため

46 有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量） 毎月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12 毎月検査省略不可

47 ｐＨ値 毎月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12 毎月検査省略不可

48 味 毎月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12 毎月検査省略不可

49 臭気 毎月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12 毎月検査省略不可

50 色度 毎月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12 毎月検査省略不可

51 濁度 毎月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12 毎月検査省略不可

項目数 9 9 31 9 9 51 9 9 31 9 9 31

※１　検査回数省略場合は根拠を記入。

　株式会社総合保健センター

　瑞穂市上水道

　古橋水源地（浄水場）

　瑞穂市古橋

　塩素滅菌のみ

　地下水



令和２年度　浄水水質検査計画表　（別表１）

水道事業名

浄水場名

採水の場所（住所及び施設名）

水源種別

浄水方法

水質検査委託機関名称

水質基準項目 検査回数 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 年間 根　      拠 　※１　

1 一般細菌 毎月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12 毎月検査省略不可

2 大腸菌 毎月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12 毎月検査省略不可

3 カドミウム及びその化合物 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 4 3ヶ月に1回省略不可

4 水銀及びその化合物 年1回 ○ 1 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため

5 セレン及びその化合物 年1回 ○ 1 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため

6 鉛及びその化合物 年1回 ○ 1 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため

7 ヒ素及びその化合物 年1回 ○ 1 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため

8 六価クロム化合物 年1回 ○ 1 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため

9 亜硝酸態窒素 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 4 H26年4月1日から追加

10 シアン化物イオン及び塩化シアン 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 4 3ヶ月に1回省略不可

11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 4 3ヶ月に1回省略不可

12 フッ素及びその化合物 年1回 ○ 1 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため

13 ホウ素及びその化合物 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 4 3ヶ月に1回省略不可

14 四塩化炭素 年1回 ○ 1 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため

15 １・４－ジオキサン 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 4 3ヶ月に1回省略不可

16
シス－１・２－ジクロロエチレン及
びトランス－１・２－ジクロロエチ

3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 4 3ヶ月に1回省略不可

17 ジクロロメタン 年1回 ○ 1 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため

18 テトラクロロエチレン 年1回 ○ 1 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため

19 トリクロロエチレン 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 4 3ヶ月に1回省略不可

20 ベンゼン 年1回 ○ 1 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため

21 塩素酸 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 4 3ヶ月に1回省略不可

22 クロロ酢酸 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 4 3ヶ月に1回省略不可

23 クロロホルム 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 4 3ヶ月に1回省略不可

24 ジクロロ酢酸 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 4 3ヶ月に1回省略不可

25 ジブロモクロロメタン 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 4 3ヶ月に1回省略不可

26 臭素酸 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 4 3ヶ月に1回省略不可

27

総トリハロメタン（クロロホルム、
ジブロモクロロメタン、ブロモジク
ロロメタン及びブロモホルムのそれ
ぞれの濃度の総和）

3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 4 3ヶ月に1回省略不可

28 トリクロロ酢酸 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 4 3ヶ月に1回省略不可

29 ブロモジクロロメタン 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 4 3ヶ月に1回省略不可

30 ブロモホルム 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 4 3ヶ月に1回省略不可

31 ホルムアルデヒド 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 4 3ヶ月に1回省略不可

32 亜鉛及びその化合物 年1回 ○ 1 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため

33 アルミニウム及びその化合物 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 4 3ヶ月に1回省略不可

34 鉄及びその化合物 年1回 ○ 1 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため

35 銅及びその化合物 年1回 ○ 1 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため

36 ナトリウム及びその化合物 年1回 ○ 1 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため

37 マンガン及びその化合物 年1回 ○ 1 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため

38 塩化物イオン 毎月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12 毎月検査省略不可

39 カルシウム、マグネシウム等 年1回 ○ 1 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため

40 蒸発残留物 年1回 ○ 1 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため

41 陰イオン界面活性剤 年1回 ○ 1 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため

42 ジェオスミン 年1回 ○ 1 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため

43 ２－メチルイソボルネオール 年1回 ○ 1 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため

44 非イオン界面活性剤 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 4 3ヶ月に1回省略不可

45 フェノール類 年1回 ○ 1 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため

46 有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量） 毎月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12 毎月検査省略不可

47 ｐＨ値 毎月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12 毎月検査省略不可

48 味 毎月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12 毎月検査省略不可

49 臭気 毎月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12 毎月検査省略不可

50 色度 毎月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12 毎月検査省略不可

51 濁度 毎月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12 毎月検査省略不可

項目数 9 9 30 9 9 51 9 9 30 9 9 30

※１　検査回数省略場合は根拠を記入。

　株式会社総合保健センター

　瑞穂市上水道

　呂久水源地（浄水場）

　瑞穂市呂久

　塩素滅菌のみ

　地下水



令和２年度　原水水質検査計画表　（別表２）
　（水道におけるクリプトスポリジウム等対策指針による原水検査等）

指標菌 クリプトスポリジウム等

頻 　度 頻 　度
回／年 回／年

瑞穂市上水道 別府水源地　№5　取水井 被圧地下水 塩素滅菌のみ 無 L1 4 0 6月

別府水源地　№6　取水井 被圧地下水 塩素滅菌のみ 無 L1 4 0 6月

別府水源地　№8　取水井 被圧地下水 塩素滅菌のみ 無 L1 4 0 6月

本田水源地　№4　取水井 被圧地下水 塩素滅菌のみ 無 L1 4 0 6月

馬場水源地　№7　取水井 被圧地下水 塩素滅菌のみ 無 L1 4 0 6月

牛牧水源地　№3　取水井 被圧地下水 塩素滅菌のみ 無 L1 4 0 6月

宮田水源地　№1　取水井 被圧地下水 塩素滅菌のみ 無 L1 4 0 6月

宮田水源地　№2　取水井 被圧地下水 塩素滅菌のみ 無 L1 4 0 6月

古橋水源地　　　 取水井 被圧地下水 塩素滅菌のみ 無 L1 4 0 6月

呂水源地　　　 　取水井 被圧地下水 塩素滅菌のみ 無 L1 4 0 6月

※全ての水源について記入。

L1だが、水質検査等はL2にて対応する。

リスク
レベル

L1だが、水質検査等はL2にて対応する。

L1だが、水質検査等はL2にて対応する。

L1だが、水質検査等はL2にて対応する。

L1だが、水質検査等はL2にて対応する。

L1だが、水質検査等はL2にて対応する。

L1だが、水質検査等はL2にて対応する。

L1だが、水質検査等はL2にて対応する。

L1だが、水質検査等はL2にて対応する。

L1だが、水質検査等はL2にて対応する。

浄水場名並び水源名水道事業名　 備    考
（被圧地下水・地表水・被
圧地下水以外の地下水等）

水源種別
原水等の検査

全項目検
査実施月

浄水方法
過去の指
標菌の検
出の有無



　　ゴルフ場使用農薬に係る水道水検査（別表３）

水源の 水  源
名  称 種  類 殺 菌 剤 殺 虫 剤 除 草 剤 第１回 第２回 第３回

該当施設無し

　　ダイオキシン類検査（別表４）

水道事業名　
（水源名等も記入）

該当無し

　　水源選定及び給水開始前全項目検査（別表５）

区分　
　 件数 件数
　　年　　月

　　年　　月

　　年　　月

ダイオキシン類

回／年原水・浄水の別

備考

毎月
備考

水 道 名
検査対象農薬名（商品名）

水　　源　　選　　定 給　水　開　始　前

 　　頻 　度 

備       考

水道名

検　　査　　月
関係ゴルフ場名

水道名

該当なし


